
PÄIVÄYS
PERIAATEDETALJISISÄLTÖ

KOHDE SUUNN

SUORAKAIDEKANAVAN 
ERISTÄMINEN EI30 IV 2.1

ROCKWOOL
Conlit Balu 30
-levyt kiinnitetään hitsauspiikein, vähintään 6 kpl / m2


