
1. Izolacja KLIMAMAT
2. Płaszcz osłonowy izolacji
3. Konstrukcja wsporcza
4. Element mocujący izolację
5. Nit rurkowy jednostronny z rdzeniem
6. Uszczelnienie kitem silikonowym
7. Zamek kapturowy

Grubość izolacji połączeń kołnierzowych powinna być taka sama,
jak dla łączonych rurociągów.
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Rurociągi

Izolacja połączeń kołnierzowych
na rurociągach poziomych

Izolacja
armatury
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